Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Monte Alegre do Sul

CIDADE PRESEPIO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AQUECIMENTO E MELHORIAS NA PISCINA MUNICIPAL

e LOCAL: RUA CORONEL LUIZ LEITE S/N

PARTE “A”

1- PLACA DA OBRA

e A placa de obra devera ser colocada em local determinado pelo Departamento de
Obras e Servigos

2- SERVICOS PRELIMINARES

Demoligao:

De vergas, cintas, pilares de concreto.

De piso com retiradas de azulejo/argamassa do fundo e paredes da piscina
Remocao de entulho

Execucéo de aterro com apiloamento (mago de 30 Kg em camada de 20 cm)
Execucao de broca @ 30 cm até 2,5 mt

Execucao de forma para pilares de concreto Fck 20 Mpa

Concreto com Grout para reforgo da estrutura

2- EXECUCAO DE PISCINA

e Execucgao de alvenaria em bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm

e Execugdo de caixa de inspegdo de alvenaria em tijolo comum de barro
impermeabilizado com saida de tubo 4” com 2 linhas.

e Execucédo do processo de impermeabilizagdo com emulsao acrilica estilenada com tela
sobre cimento cristalizante incluso emulsao adesiva de base.

e Execucdo de revestimento de chapisco em parede existente com argamassa
areia/cimento trago 1:3:1

e Colocagao de azulejo fosco para areas molhadas 20x20 cm
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3-REPAROS NO PISO DO ENTORNO DA PISCINA E PINTURA
DE GRADIL

O entorno da piscina é de pedra (mineira) e em alguns pontos este piso cedeu por infiltragoes
e desgaste natural devido ao tempo em que foi construido.Portanto € necessario que algumas
areas sejam reparadas, conforme desenho anexo.

e Havera demoligdo e remogéao do contra piso e piso existente

e Havera aterro compactado para nivelamento

e Execucao de contra piso e assentamento de nova pedra.

e Sera executada a pintura de todo o gradil do entorno da piscina

PARTE “B”

9-AQUECIMENTO DA PISCINA

O objetivo do aquecimento da agua da piscina se deve ao fato da temperatura media de Monte
Alegre do Sul ndo permitir seu uso durante o ano inteiro.

Dentro das opgdes que foram analisadas a de melhor custo beneficios é a de aquecimento por
placas solar, que atingira a temperatura media de 28° permitindo o uso da piscina o ano
inteiro.

As dimensoes da piscina gera um volume de 525,94m?

Sera necessaria a utilizacdo de capa térmica para nao se perder temperatura da agua durante
o periodo noturno

Os coletores solar deverdo ser da classe A do Inmetro, no minimo de 323 m? em placas.
Material da superficie absorvedora de acordo com a tabela Inmetro: EPDM.

Produgdo média mensal de energia por m? de area coletora de acordo com a tabela Inmetro de
no minimo 99 KWh/més/m?.

Os equipamentos deverao ter sua eficiéncia comprovada pelo Dep. De Obras da Prefeitura, e
deverao atingir plenamente os objetivos citados acima de aquecimento.

PARTE “C”

10-TROCA DE FILTRO
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O sistema de filtracdo devera ser substituido por um novo sistema de um unico filtro,
compreendendo bomba trifasica de no minimo 7,5 CV com pré-filtro e filtro sem cabegote ou
valvula seletora, incluindo material filtrante.

A vazao do sistema devera atender a uma circulagdo de no Maximo 8 horas

Os equipamentos deverao ter sua eficiéncia comprovada pelo Dep. De Obras da Prefeitura, e
deverao atingir plenamente os objetivos citados de filtragem.

Monte Alegre do Sul, 27 de ABRIL de 2018

EDSON RODRIGO DE’OLIVEIRA CUNHA
Prefeito Municipal

L /oP

ARQ. éERGIO LUIZ FERREIRA BARBOSA
Diretor do Depto de Obras e Servigos
CAU N° A-18476-4




Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL N2 do CT: 1006886-09/2013

: AQUECIMENTO E MELHORIAS NA PISCINA MUNICIPAL Municipio/UF:  MONTE ALEGRE DO SUL - SP
Empreendimento:

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI PADRAO: 0,25
DATA BASE SINAPI:  03/2018 (DESONERADO) | BDI DIFERENCIADO: -
CUSTO UNITARIO COM | VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID| QUANT |UNITARIO
(RS) BDI (R$) BDI (R$)
TOTAL 149.993,15
N
PARTE "A 110.455,65
1 PLACA DE OBRA 2.446,65
11 lc 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 326,22 407,78 2.446,65
2 SERVICOS PRELIMINARES 51.885,03
DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS PILARES DE CONCRETO
5 oale o M3 2,80 205,00 256,25 717,50
DEMOLICAO DE PISO E AZULEJOS COM ARGAMASSA NAS
M2 232 1 4.
1.2.2|C 85367 PAREDES E FUNDO DA PISCINA sl i o s
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
: M 26,0 1 %
1.2.3|C 72208 BASCULANTE COM TRANSP ATE 1 KM3 3 - i 2320 LORLTS
CPOS -N2 171 |Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 | M3 | 288,00 39,16 48,95 14.097,60
1.2.4|C |- 06.12.020 |kg
CPOS -N2171 MT 48,00 56,55 70,69 3.393,00
1.2.5] |- 12.01.060 {Broca em concreto armado didmetro de 30 cm - completa
CPOS -N2 171 [Forma em madeira comum para estrutura M2 64,00 33,50 41,88 2.680,00
1.2.6/C |- 09.01.030
ARMACAO DE ACO CA 60 FORNECIMENTO E DOBRA E
~ K 192 2 28 15.888,00
1.2.7|C 73942 COLOCACAO & i 66 &
CPOS -N2 171 |Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa M3 19,00 289,06 361,33 6.865,18
1.2.8{C |-11.03.090
CONCRETO GROUT PREPARADO NO LOCAL, LANCADO /
45, 2.580,00
1.2.9]1 74004 ADENSADO = o 0 it
2 EXECUCAO DA PISCINA 37.819,20
ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS DE CONCRETO
M2 24,00 73,92 92,40 2.217,60
2.1IC 87451 19X19X39 CM
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA 60X60X60 ik 4,00 206,40 258,00 1.032,00
22lc 74104 REVESTIDAS
IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ACRILICA
ESTILENADA COM TELA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE M2 | 256,00 66,00 82,50 21.120,00
2.3 73762 INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE
CHAPISCO
M2 | 256,00 6,24 7,80 1.996,80
2.4 87899
REVESTIMENTO CERAMICO
M2 | 256,00 35,79 44,74 11.452,80
2.5 87260
3 |REPAROS NO PISO DO ENTORNO DA PISCINA E PINTURA DE GRADIL 18.304,77
3.1 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 8,00 207,1 258,88 2.071,00
3.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 8,00 20,93 26,16 209,30
73907/3 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, - 30 37,50 1.500,00
3.3 E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA 40,00 N
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Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

N2 do CT:

1006886-09/2013

: AQUECIMENTO E MELHORIAS NA PISCINA MUNICIPAL Municipio/UF:  MONTE ALEGRE DO SUL - SP
Empreendimento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI PADRAO: 0,25
DATA BASE SINAPI:  03/2018 (DESONERADO) | BDI DIFERENCIADO: -
CUSTO UNITARIO COM | VALOR TOTAL COM
ITEM coDIGO DESCRICAO UNID| QUANT |[UNITARIO
(R$) BDI (R$) BDI (R$)
PISO EM PEDRA SAO TOME ASSENTADO SOBRE
73743/1 |ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM M2 125 156,25 6.250,00
3.4 CIMENTO BRANCO 40,00
LM
_-— PEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA M2 | 26515 357 4,46 118323
3.5 VEGETAL
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE
73806/01 M? i1 1,45 1,8 480,
36 |C / AR E AGUA oty a R
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
95468 SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM M? | 144,66 35,18 43,98 6.361,42
371C ZARCAO (1 DEMAO)
A A ATEX P
5 BhAsT PLICACAO MANUAL DE P~INTURA COM TINTA LATEX PVA - 26,48 753 9.41 249,24
- EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
npn
PARTE "B 26.950,00
10 AQUECIMENTO DA PISCINA 26.950,00
111 cotagdo  |SISTEMA DE AQUECIMENTO COM PLACAS SOLAR CJ 1,00 26.950,00
1ne~n
PARTE "C 12.587,50
12 TROCA DE FILTRO 12.587,50
121 cotagdo  |SISTEMA DE FILTRAGEM cl 1,00 12.587,50
PARTE "A" 110.455,65
PARTE "B" 26.950,00
PARTE "C" 12.587,50
TOTAL GERAL 149.993,15

f § / -
Sergio Luiz Ferreira Barbosa

Diretor de Obras e Servigos
CAU-A-18476-4
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

I <o ERODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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